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При расчете коэффициента проводимости пазового рассеяния  
в первом приближении предполагают бесконечно большую магнитную 
проницаемость стали. Проводимость пазового рассеяния становится 
функцией только геометрии паза. Например, для открытых пазов при 
однослойной обмотке
K  =  U  +  L  (1 )
3 bnЬп
где h\ — высота меди обмотки,
h к— высота клина и изоляции между клином и медью,
Ьп— ширина паза.
Однако при расчете переходных процессов электрических машин, 
особенно внезапных коротких замыканий, когда ток в цепи в десятки 
раз превышает номинальный ток машины, пренебрегать влиянием на­
сыщения стали на параметры обмотки статора становится невозмож­
ным. Экспериментальные значения сверхпереходных и переходных ин­
дуктивностей синхронных машин значительно меньше их расчетных 
значений без учета влияния насыщения. Так, в [1 и 2] приведены s a ­
x'" X 'висимости —TL и Ah- о т  кратности тока короткого замыкания. Как"Y " v  'Y d
следует из кривых, средняя величина насыщенного значения сверхпере- 
ходного сопротивления по продольной оси составляет для двухполюсных 
турбогенераторов 0,65 его ненасыщенного значения, для четырехполюс­
ных турбогенераторов — 0,77 и для явнополюсных синхронных ма­
шин — 0,88.
В [3] приведены насыщенные и ненасыщенные значения сверхпе-  
реходного индуктивного сопротивления ударных генераторов для
Т И -25-2  =  0,6; для Т И -75-2  =  0,67. В [4] приведены экспери-
■Yd X jгг
ментальные зависимости Х ан в  функции кратности тока короткого з а ­
мыкания для ТИ-75-2. При токе внезапного короткого замыкания, 
равном 15 Ін, величина X rftt составляет 0,7 ненасыщенного значения X rf.
Известные методики расчета параметров с учетом насыщения или 
слишком приближенны или основаны на методе последовательных при­
ближений и требуют большого объема вычислений.
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В [ 5 ] предлагается учитывать влияние насыщения на проводимость 
пазового рассеяния с помощью увеличения ширины паза на некоторую 
величину, равную ширине зубца, деленного на эффективную магнитную  
проницаемость
Ьп =  Ьп+  Ц  (2)
J1' = ---------^ --------  ( 3 )
H0 Q T  +  Г Д )
где
Bzk и  Hzk — «критические» индукция и напряженность по кривой
вб
намагничивания, Bzk =  2,04- IO- 4   Hzk =  300 а/см;
CM2
A n — номинальная линейная нагрузка;
/  — ожидаемая кратность тока.
Д ля ударных генераторов кратность тока короткого замыкания 
значительно превосходит 10-кратное значение номинального тока и рас­
четы с указанными выше Bzk и Hzk дают заниженные значения про­
водимости пазового рассеяния. Например, для ударного генератора 
ТИ-25-2 при внезапном коротком замыкании в нуль э .д . с .  линейная 
нагрузка A n  I  с  учетом апериодической составляющей тока получается 
равной 18,0 ка/см, следовательно, ц =  0,87;
и  > ■ + & > * *
что противоречит физическому смыслу и дает явно завышенные зн а­
чения Ьп.
В [6] находят экивалентную проводимость паза, предполагая, что 
индуктивное сопротивление рассеяния пропорционально последова­
тельному соединению пазовой проводимости и проводимости зубцов:
. Xm•X 1
п — ■ . =  K a y  » (4)
kn +  kz I  - L  1* .
Ьп Le
где \ie — относительная магнитная проницаемость стали зубцов при 
рассматриваемом насыщении. Величина \хе определяется по кривой 
намагничения по известной линейной нагрузке An 1 .
Отличие этой методики от предыдущей только в том, что не лимити­
руется Bzk , в принципе методики подобны.
Методика [7] учитывает неравномерное распределение потока по 
высоте паза, но она еще более громоздка, чем рассмотренные выше, 
и на практике не находит применения.
Общим недостатком существующих методик расчета насыщенных 
значений параметров обмотки является то, что все они базируются на 
знании тока, протекающего по обмотке при внезапном коротком замы­
кании. Установить ж е  более или менее достоверное значение этого тока 
можно только после нескольких просчетов электромагнитного расчета 
ударного генератора, так как величина тока в существенной мере з а ­
висит от значения индуктивного сопротивления рассеяния обмотки ста­
тора, причем поток рассеяния и ток связаны меж ду собой нелинейно. Из  
сказанного очевидно, что построить простую методику расчета парамет­
ров обмотки с учетом влияния насыщения ж елеза  на рассмотренной базе  
невозможно.
Мы предлагаем базироваться не на величине тока внезапного ко­
роткого замыкания, а на величине потокосцепления рассеяния обмотки
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статора. Известно, что увеличение тока короткого замыкания сопровож­
дается возрастанием потоков рассеяния, а следовательно, и возраста­
нием насыщения стали. Последнее приводит к уменьшению проводимости 
пазового рассеяния, что в свою очередь ведет к еще большему возраста­
нию тока. В то ж е время произведение этих нелинейно изменяющихся 
величин при внезапном коротком замыкании в первые моменты времени 
остается величиной постоянной:
Ls-Ik =  Wsk =  const. (5)
Условие постоянства потокосцепления позволяет сразу определить 
величину потока рассеяния обмотки статора, а следовательно, сразу же  
определить значение относительной магнитной проницаемости в любом  
сечении зубца.
При внезапном коротком замыкании обмотки статора в момент про­
хождения э .д .с .  генератора через максимум (фазный угол э .д .с .  равен
TC
— ), потокосцепление обмотки статора равно нулю. При повороте ротора 2
на угол —- поток возбуждения стремится проникнуть в контур обмотки
статора. Однако в силу закона электромагнитной инерции короткозамк­
нутый контур обмотки статора стремится сохранить свое потокосцепле­
ние постоянным. По обмотке статора протекает ток, создающий поток, 
равный потоку возбуждения, но противоположно направленный. Этот 
поток проходит по путям рассеяния обмотки статора, в основном по 
зубцовому слою. Учитывая разветвление потока по двум параллельным
Ф 0путям, получаем поток поперек пазов статора равным .
При внезапном коротком замыкании обмотки статора в момент про­
хождения э .д .с .  обмотки через нуль (фазный угол э .д .с .  To =  O), потоко­
сцепление обмотки статора равно xF0. Ток внезапного короткого замы­
кания достигает максимума при повороте ротора на угол я. При этом 
поток возбуждения стремится проникнуть в контур обмотки статора
Рис, 1. Распределение потоков Ф0 и Ф2п при внезапном коротком 
замыкании в „0“ ЭДС при =  0 (я), То — 71 (б)
в противоположном начальному направлении. По обмотке статора про­
текает ток, создающий поток рассеяния, равный удвоенному значению  
потока возбуждения. Поток поперек пазов статора равен Ф0, рис. 1.
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В общем случае при внезапном коротком замыкании в момент, 
когда фазный угол напряжения равен Yo, поток по зубцовому слою 
поперек пазов статора равен
Ф» 11 : ,6)
Учитывая вытеснение потока рассеяния в воздушный зазор машины 
коэффициентами кь кл и затухание потока рассеяния коэффициен­
том /с3, получаем
ru Ф о  ( I “ t" COS То) ’ г7\
Q s z  =  - jE-   —  - K O - K 3 - ( ! )
Коэффициент вытеснения потока в воздушный зазор машины за ­
висит от величины потока машины геометрии зубцовой зоны и величины 
воздушного зазора. Для ударных генераторов величина кв лежит в пре­
делах 0,9 f  0,95.
Коэффициент затухания потока рассеяния имеет тот ж е физиче­
ский смысл, что и коэффициент затухания тока внезапного короткого 
замыкания. Для первого полупериода после момента короткого замы­
кания коэффициент затухания может быть принят равным 0,95 f  0,98 
в зависимости от параметров и конструкции ударного генератора.
В случае, если обмотка статора ударного генератора замыкается 
на индуктивную нагрузку, влияние изменения режима на величину 
потока рассеяния можно учесть коэффициентом нагрузки Kli . Тогда
Ф ^  Q j  (  t  C O S  Y о )  * * * н  * * л .  ( 8 )
Зависимость коэффициента нагрузки от соотношения между пара­
метрами нагрузки и генератора представлена на рис. 2. Для режима  
внезапного короткого замыкания кп =  1 при работе генератора на со­
гласованную нагрузку кп =  0,5. Зная величину потока, протекающего 
по зубцовому слою статора, нетрудно определить индукцию в любом  
сечении по высоте зубца. Распределение индукции по высоте зуба ста­
тора показано на рис. 3.
Максимальная индукция по высоте зубца — индукция в области 
клина. Вычислив поток на единицу длины активной части маши­
ны, получим:
£ КЛ =  2Ф L ( 9)
Art “h //к
%
Индукция в любом другом сечении зубца на высоте hx равна:
Bx =  Bk+ ' - - (10)
Art- A k
По кривой намагничения для найденных значений индукции нетрудно  
определить относительную магнитную проницаемость ж елеза  в рас­
сматриваемом сечении:
U - J r - (11)
Ѵ-0Н
Проводимость пазового рассеяния обмотки статора с учетом насыщения 
ж елеза определяется как
Ak , 1 h i
где Iii — высота /-го  участка зубца,
bZi — средняя ширина зубца на і -м участке,
Pf — среднее  значение относительной магнитной проницаемости на 
Z-м участке.
Паз статора целесообразно разбить по высоте на три — четыре 
участка.
В качестве примера приводим результаты расчета насыщенного 
значения индуктивного сопротивления пазового рассеяния обмотки
статора ударного генератора ТИ-25-2 при внезапном коротком замыка­
нии в моменты уо =  -у  и у # = 0 ,  табл. 1.
Т а б л и ц а  1








(о. е.) h ^ п н
X
- ^ п п
(ом)
0 , 4 1 0 1 2 , 6 0 4 , 5 0 3 , 2 1 , 4 2 0 , 4 0 8
тс 0 , 4 1 0 2 2 . 4 6 4 , 9 4 3 , 2 1 , 5 2 0 , 1 2 7
о 0 , 4 1 0 3 2 , 4 6 5 , 3 5 3 , 2 2 , 3 0 , 1 4 8Z
0 , 4 1 0 4 2 , 4 6 5 , 8 0 3 , 2 1 6 0 0 0 , 2 5 6 0 , 9 4 0 , 0 4 5 0
0 , 7 6 2 1 2 , 6 0 4 , 5 0 3 , 2 1 , 1 9 0 , 3 7 3
0
0 , 7 6 2 2 2 , 4 6 4 , 9 4 3 , 2 1 , 2 4 0 , 1 1 4
0 , 7 6 2 3 2 , 4 6 5 , 3 5 3 , 2 1 , 4 7 0 , 1 2 0
0 , 7 6 2 4 2 , 4 6 5 , 8 0 3 , 2 1 9 , 1 0 , 2 3 4 0 , 8 4 0 , 0 4 0
Проводимость пазового рассеяния без учета насыщения rKn = 1 , 5 3  
соответственно Хп = 0 ,0 7 3 5  ом.
Д ля сравнения приводим результаты расчета %пн , х5н и Xdn п0 
трем методикам табл. 2.
В табл. 2 принято:
%лэ — индуктивное сопротивление рассеяния лобовой части о б ­
мотки статора с учетом демпфирующего действия немаг­
нитных конусов;
X kh — индуктивное сопротивление рассеяния по коронкам зубцов  
с учетом влияния насыщения стали;
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Хдн — индуктивное сопротивление дифференциального рассеяния 
с учетом влияния насыщения стали;
Xsn — индуктивное сопротивление рассеяния обмотки статора 
с учетом влияния насыщения стали и демпфирования пото­
ков рассеяния лобовых частей;





ОДн Х лн Хлэ X kh Хд„
(ом)
X dH

































гаемая 0,040 0,55 0,011 0,126 0,154 0,57
Xdli — сверхпереходное индуктивное сопротивление генератора  
с учетом влияния насыщения стали и демпфирования пото­
ков рассеяния лобовых частей;
Xd — сверхпереходное индуктивное сопротивление генератора без  
учета влияния насыщения стали и демпфирования потоков 
рассеяния лобовых частей.
Таким образом, предложенная методика учета влияния насыщения 
на проводимость пазового рассеяния не уступает существующим мето­
дикам в точности расчетов, но значительно более проста, так как не 
требует большого объема вычислений методом последовательных при­
ближений.
»
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